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Znak sprawy 79/1132/2010 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

modernizacja Gmachu Aerodynamiki Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, w 

związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej 

Akademii Technicznej i Politechniki  Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań 

lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09” 

 
Treść zapytania 
Pytanie:  
 Witam, 
Proszę o podanie  typów kabli i przewodów w poszczególnych pozycjach: 
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 Odpowiedź:  

         
       poz.9 Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 1x300 mm2 

poz.10 Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 1x150 mm2 
poz.11 Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 1x300 mm2 
poz.12 Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 1x150 mm2 
poz.22 brak materiału kabla, w pozycji zawarto operację przekładania istniejącego kabla 
poz.35 przyjąć kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2 
poz.36 Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2 
poz.117 Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 
poz.118 Przewód YDY-450/750 V 3x4mm2 
poz.170 Przewód z żyła Cu LgY-450/750V, 16 mm2 
poz.215 Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8 
 
 


